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СХЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В КВАРТИРНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 
Электрические цепи бытового потребителя питаются, как прави-
ло, одной фазой трёхфазной цепи переменного тока с нулевым про-
водом. Традиционно нагрузка в таких цепях считается резистивной, 
и учёт потреблённой электроэнергии производится однофазным 
индукционным счётчиком, учитывающим потребляемую энергию 
активной мощности (АМ) нагрузки. 
В настоящее время характер нагрузки в цепях бытовых потреби-
телей существенно изменился. Распространение бытовых приборов 
с трансформаторами, электродвигателями и сложными электронны-
ми цепями привело к появлению реактивной (индуктивной) состав-
ляющей мощности. По данным [1], cos φ в таких цепях может со-
ставлять cos φ = 0,65 … 0,97. Средневзвешенное значение 
cos φ = 0,85 [2]. 
Наиболее удачным показателем, характеризующим величину по-
требления реактивной мощности (РМ), является коэффициент РМ 
tg φ = Q/P, где Q, P – соответственно величины РМ и АМ. Переда-
ча РМ к потребителю и ее потребление в сети приводят к дополни-
тельным потерям АМ в распределительных электрических сетях. При 
значении cos φ = 0,85 РМ составляет 60% от АМ. Вследствие это-
го возрастают и активные потери от передачи электроэнергии, кото-
рые при cos φ = 0,85 составляют 15% от полезной активной мощно-
сти у потребителя при 10% в случае чисто активной нагрузки. 
Распределение доли подключённой РМ неравномерно по часам 
суток и индивидуально для каждого потребителя. 
Принимая меры для полного учёта распределяемой энергии, по-
ставщики переходят к установке электронных счётчиков, обеспечи-
вающих учёт полной потребляемой энергии. В таких условиях у по-
требителя имеется возможность сократить потреблённую энергию за 
счёт известного принципа компенсации индуктивной мощности под-
ключением дополнительной ёмкостной нагрузки [3]. 
Существующие схемы и устройства компенсации РМ созданы 
для мощных промышленных потребителей и не могут использовать-
ся в квартирных распределительных сетях. 
Наглядное представление о сущности компенсации реактивной 
мощности даёт рис. 1. На рис. 1а) изображена схема электрической 
цепи. Пусть до компенсации потребитель имел активную мощность 
Р, соответственно ток Ia (отрезок ОВ на рис 1б) и реактивную мощ-
ность от индуктивной нагрузки QL c соответствующим током IL (от-
резок ВА). Полной мощности S1 соответствует вектор IH (отрезок 
ОА). Коэффициент мощности до компенсации cos φ1. 
Векторная диаграмма компенсации представлена на рис. 1в). 
После компенсации, т.е. после подключения параллельно нагрузке 
конденсаторной установки КУ с мощностью QK (ток IC), суммарная 
реактивная мощность потребителя будет уже Q1–QK (ток IL–IC) и 
соответственно снизится угол сдвига фаз с φ1 до φ2 и повысится 
коэффициент мощности с cos φ1 до cos φ2. Полная потребляе-
мая мощность при той же потребляемой активной мощности Р (токе 
Ia) снизится с S1 (ток IH) до S2 (ток I2) (отрезок OA’). Следователь-
но, в результате компенсации можно при том же сечении проводов 
повысить пропускную способность сети. 
За счёт присоединения к сети КУ с мощностью QK уменьшаются 











∆ = + ∆ , 
где КУP∆  – потери мощности в компенсирующем устройстве, кВт. 
При реализации схемы компенсации РМ необходимо решить 
следующие проблемы: 
• измерение величины реактивных потерь в реальном времени; 
• определение ёмкости компенсирующего конденсатора; 
• коммутация к сети ёмкости из конденсаторной батареи. 
Общая схема предлагаемого устройства для компенсации РМ бы-
тового потребителя электрической энергии представлена на рис. 2. 
Схема компенсации РМ (СКРМ) подключается между счётчиком 
электроэнергии и нагрузкой потребителя. Основными узлами СКРМ 
являются: 
• схема измерения разности фаз сетевого напряжения и потреб-
ляемого тока, отражающей долю РМ в нагрузке; 
• схема управления тиристорными ключами для коммутации ком-
пенсирующей ёмкости; 
 
Рис. 1. Векторная диаграмма компенсации реактивной мощности 
 
Ярошевич Анатолий Васильевич, доцент кафедры автоматизации технологических процессов и производств Брестского государственно-
го технического университета. 










Вестник Брестского государственного технического университета. 2011. №5 




• линейка тиристорных ключей между конденсаторами батареи и 
фазным проводом; 
• компенсаторная батарея из п конденсаторов. 
Схемы для измерения разности фаз сетевого напряжения и по-
требляемого тока известны [4]. 
Фазометр предназначен для измерения углов сдвига фаз между 
двумя изменяющимися периодически электрическими колебаниями. 
Предлагаемый электронный фазометр дает одновременно инфор-
мацию о знаке и величине угла сдвига фаз. 
Наиболее эффективно можно реализовать схему компенсации 
СКРМ при использовании функции измерения разности фаз сетевого 
напряжения и тока нагрузки в электронном счётчике потребляемой 
электроэнергии. Для этого необходимо получить право доступа к 
соответствующим цепям счётчика. 
Схему управления ключами предлагается реализовать на осно-
ве асимптотических формул для расчёта ёмкости компенсирующего 
конденсатора. 
Выход схемы управления ключами реализуется на аналогово – 
цифровом преобразователе, выходы которого управляют тиристор-
ными ключами коммутации компенсаторной батареи. 
Конденсаторная батарея может быть построена на специальных 
компенсирующих конденсаторах [1]. Расчёт ёмкости батареи конден-
саторов при токе нагрузки IH = 25 А и средневзвешенном значении 
cosφ = 0,85 даёт величину С = 1500 МкФ, что можно реализо-
вать батареей из 10 конденсаторов по 150 МкФ. 
 
Заключение 
1. Существующие схемы и устройства компенсации РМ созданы 
для мощных промышленных потребителей и не могут использо-
ваться в квартирных распределительных сетях. 
2. Для эффективной компенсации РМ ёмкость конденсаторной 
батареи должна регулироваться в зависимости от фактического 
значения реактивной составляющей нагрузки. 
3. Использование простых асимптотических соотношений для рас-
чёта ёмкости позволяет построить простую надёжную схему 
управления ключами для коммутации конденсаторов. 
4. Использование простой и недорогой схемы в цепях бытовой 
нагрузки позволяет получить существенную экономию потреби-
телю и сократить потери при передаче электроэнергии. 
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Введение. При изучении технологий обработки баз данных ак-
туально максимальное приближение к предметной области с учетом 
будущей специальности обучаемых. Как правило, при изучении баз 
данных многие вузы используют наполнение баз и модели, которые
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